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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής-συντήρησης και στον 
επανέλεγχο σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, των ηλεκτροµηχανολικών 
εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2012. 

Σχετικά µε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιηθούν εργασίες  όπως είναι: 
α) Ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής µε  δοκιµές και  
µετρήσεις, της αντίστασης µόνωσης, της µέτρησης της συνέχειας των αγωγών προστασίας, 
της µέτρησης της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, τον έλεγχο των διατάξεων 
διαφορικού ρεύµατος και γενικά όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι 
ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ, µέρος 6 και σε εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844/16-5-2011, β) η 
αντικατάσταση των παλιών Η.Π και ασφαλιστικών οργάνων, γ) η εγκατάσταση διαφορικών 
διατάξεων ασφαλείας  µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας µικρότερο του 30mA, δ) η 
επισκευή και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αιθουσών διαδρόµων και γραφείων, 
δ) ο έλεγχος φωτισµού του αύλειου χώρου, µε προσθήκη νέων φωτιστικών µε αντικατάσταση 
των κατεστραµµένων και µε την ασφάλιση των εξωτερικών κυκλωµάτων µε διαφορικά ρελέ ή 
µετασχηµατιστές, ε) ο έλεγχος των εξωτερικών ηλεκτρικών καλωδίων, ο διαχωρισµός 
ασθενών και ισχυρών ρευµάτων, αποξήλωση των ανενεργών και η τοποθέτησή τους σε 
πλαστικά κανάλια όδευσης καλωδίων και στ) η αντικατάσταση των κατεστραµµένων 
φωτιστικών σηµείων. Όλες οι ανωτέρω εργασίες και τα υλικά θα είναι σύµφωνες µε τους 
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ειδικότερο 
µε το νέο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  
1. 15ο Γυµνάσιο & 15o Λύκειο (Καρόλου Ντηλ 24) - Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα 
2. 41ο ∆ηµοτικό (Ικτίνου  5) - Α΄∆ηµοτική Κοινότητα 
3. 53ο ∆ηµοτικό (Φ. ∆ραγούµη 7-9) - Γ΄∆ηµοτική Κοινότητα 
4. 43ο ∆ηµοτικό (Προξένου Κοροµηλά 25) - Α΄∆ηµοτική Κοινότητα 
Σχετικά µε τις µηχανολογικές εργασίες θα πραγµατοποιηθούν ανακατασκευές 

λεβητοστασίων, αντικαταστάσεις τρύπιων και εντόνως φθαρµένων θερµαντικών σωµάτων, 
επισκευές και επεκτάσεις δικτύων θέρµανσης, αντικαταστάσεις παλαιών ρυθµιστικών βανών 
σωµάτων (ρουµπινέτα), τοποθετήσεις θερµοστατών και συστηµάτων εξοικονόµησης 
ενέργειας, µε σκοπό την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρµανσης στα 
κάτωθι σχολικά κτίρια: 
1. 16ο Γυµνάσιο-Λύκειο (Γρ. Κολωνιάρη 15) - Β΄∆ηµοτική Κοινότητα 
2. 34ο ∆ηµοτικό (Αρειανού 3) - Α΄∆ηµοτική κοινότητα 
3. 67ο ∆ηµοτικό (Β. Παπαθανασίου 41) - Β΄∆ηµοτική κοινότητα 

 



       Είναι δυνατόν να προστεθούν και ίδιου τύπου εργασίες προηγούµενης εργολαβίας του 
∆.Θ, η οποία δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί στα πλαίσιά της. 

       Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή. Γενικά δύναται µε την 
έναρξη των εργασιών και την έλευση στο φως νέων στοιχείων να επανεκτιµηθούν κάποιες 
από τις εργασίες, να επαναπροσδιοριστούν ή να µαταιωθούν αλλά και να προταθούν νέες, 
εκτός πίνακα προτεραιοτήτων. 

 Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας να συµπεριληφθεί στο 
αντικείµενο του έργου και κάθε άλλη σχετική µε την επισκευή των σχολείων του ∆.Θ εργασία, 
η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του 
έργου θα φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο σε πληµµελή λήψη µέτρων 
ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο 
εργασίας, γι’ αυτό θα µεριµνά για την τοποθέτηση σηµάτων κινδύνου ηµέρας και νύχτας. 

Ο εργολάβος υποχρεούται χωρίς αµοιβή να λαµβάνει φωτογραφίες πριν και µετά την 
εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης µε δικές του δαπάνες και να 
αποµακρύνει άµεσα τα άχρηστα υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες.  

Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισµό του χώρου από 
προϊόντα καθαιρέσεων και ογκώδη άχρηστα αντικείµενα π.χ. παλαιά καλώδια, εξαρτήµατα 
πίνακα, παλαιά φωτιστικά, παλαιά µποϊλερ, σώµατα, κλπ., συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση, φόρτωση και µεταφορά µε οποιαδήποτε µέσα (χέρια,  µηχανικά µέσα κλπ) για 
αποµάκρυνση και απόρριψή τους στους επιτρεπόµενους από τις ∆ηµόσιες αρχές χώρους µε 
µοναδικό σκοπό την παράδοση σε άρτια κατάσταση των σχολικών κτιρίων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της επίβλεψης και να εκτελεί τις εργασίες 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την τέχνη και την επιστήµη. 
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